
   

MAAR
Tekstiruutu
Ohjauspaneeliin tehtävä muutos: säädin muuttuu Kesä/Talvi katkaisijaksi, perusasetukset tehdään koneen sisälle asennettuilla kahdella RMECi potentiometrillä.
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Tekstiruutu
Valmet Kotilämmön korjaaminen uudella D3G200DF07H1 EC-puhaltimella
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Tekstiruutu
Uusi puhallin kannatta asentaa kuvan mukaisesti, jotta uuden puhaltimen syöttöjohto yltää kytkentälaatikkoon.
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Ennen projektin aloitusta kannattaa kesä- ja talviasennoissa mitata virtausnopeudet huoneistoon puhaltavasta venttiilistä.
Saaduila mittaustuloksilla pystytään RMECi säätimillä säätämään uuden puhaltimen kierroksia niin että ilmamäärät vastaa aikaisempia ilmamääriä. 
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      Kytkentäkotelo
<---ennen ja jälkeen--->
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Poistettuja osia: puhallin, muuntaja,nopeusvalitsin ja 10µf kondensaattori
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Tämän korjauksen toteuttamiseen tarvittavat ebm tuotteet:
D3G200DF07H1+2kpl RMECi potentiometrejä
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